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1 Indledning og resumé 
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven på vegne af Hedensted Fjern-
varme A.m.b.a. (herefter Værket) og omfatter den fremtidige fjernvarmeforsyning af den østlige 
del af by.  
 

 
Figur 1 Oversigtskort over projektområdet. Projektområdet er omridset med Polygon og de eksisterende fjernvarmeled-

ninger med grøn. 

 
Projektforslaget omfatter fjernvarmeforsyning til 67 stk. eksisterende erhvervsbygninger og boliger 
i området. Der ansøges hermed om: 
 

• Ændring af projektområdets forsyningsstatus til fjernvarme, samt fjernvarmeforsyning til 
kommende og eksisterende bygninger fra Hedensted Fjernvarme.  

• Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet. 
 
Hedensted Fjernvarme A.m.b.a. er projektejer og anlægsvært for udvidelsen af forsyningsområdet.  
 
På baggrund af de samfundsøkonomiske konsekvensberegninger i nærværende projektforslag er 
der fundet en samfundsøkonomisk på 11.290.000 kr. ved fjernvarmeforsyning i forhold til forsyning 
med individuelle varmepumper.  
 
Derudover er projektet i selskabsøkonomisk ligevægt for Værket og eksisterende forbrugere vil ikke 
blive belastet af projektet og potentielt vil det øgede varmegrundlag kunne sikre fortsatte lave faste 
bidrag for alle fjernvarmekunder. Forbrugerøkonomisk er projektet en fordel for områdets forbru-
gere og eksisterende gaskunder vil kunne opnå en grøn profil samt mindre vedligehold.  
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1.1 Tilskud til etablering af fjernvarmenet 
Hedensted fjernvarme søger tilskud fra Energistyrelsen til etablering af fjernvarmenet i området 
efter BEK nr. 2306 af 18/12/2020.  
 
Hedensted Kommunens projektgodkendelsen af dette projekt er hermed under forudsætning af, at 
Hedensted Fjernvarme bliver bevilliget dette tilskud.   
 
Minimumstilslutninger for dette projekt er 61% eller 41 forbrugere. Ved dette antal vil der være 
ligevægt selskabsøkonomisk set over 20 år, når projektet opnår tilskud til etableringen på 20.000 
kr. pr Gas/Olie forbruger.   
 
Hedensted Fjernvarme ansøger, når dette projektforslag er godkendt, Energistyrelsen om tilskud 
på 820.000 kr.   

1.2 Projektets baggrund 
I forbindelse med de høje energipriser for individuelle forbrugere har Hedensted fjernvarme fået 
flere henvendelser fra eksisterende bebyggelser hvor der adspørges om fjernvarmeforsyning. 
 
Området ligger tæt op ad det eksisterende fjernvarmeområde, hvorfor Hedensted Fjernvarme 
a.m.b.a. har besluttet at undersøge mulighederne, herunder de samfundsøkonomiske konsekven-
ser, af at fjernvarmeforsyne området.  
 
På denne baggrund belyses i det efterfølgende, konsekvenser af projektet med fjernvarmeforsy-
ning til lokalplandelområdet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer, Bekendtgørelse af lov om 
varmeforsyning, LBK nr. 1215 af 14/08/2020. 

1.3 Projektforslagets tekniske forhold 
Tilslutningen af bygningerne i området vil give et øget varmebehov for Værket. Ejendommene vil 
blive tilkoblet det eksisterende fjernvarmenet via fjernvarmerør, der tilkobles de eksisterende fjern-
varmeledninger. Nedenstående figur viser forslag til placering af de nye fjernvarmeledninger. 
Grønne ledninger er allerede etablerede fjernvarmeledning og som har kapacitet nok til at forsyne 
hele området. 
 
Forsyning forventes at ske ved at videreføre den eksisterende ledning ind i projektområdet. Derfra 
vil der etableres distributionssystem i projektområdet. 
 
Værkets nuværende hovedledningsnets er beregnet at kunne dække udstykninger samt konverte-
ringer i lokalplanområdet og forudsættes derfor ikke yderligere udbygget. De endelige dimensioner 
og ledningsføringen, samt tilhørende tekniske anlæg i området vil blive fastlagt under detailprojek-
teringen, men vil overslagsmæssigt følge ovenstående forløb samt have dimensioner fra DN20 til 
DN100.  
 
Der skal til de i alt 67 stk. forbrugere etableres ca. 2.780 meter hovedledning samt ca. 25 meter 
stikledning pr. bygning, dog afhænger dette af den endelige placering af bygningerne på de enkelte 
grunde. Hovednettet er dimensioneret til at kunne forsyne alle bygninger.  
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Figur 2: Oplæg til placering af ledninger.  

1.4 Projektforslagets formål 
Projektforslaget har til formål at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser, og så-
ledes danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til 
Varmeforsyningsloven. 
 
Endvidere skal projektforslaget orientere forsyningsselskaber, kommunen samt grundejere, der 
måtte blive berørt af projektet, og som skal have projektet i høring. 
 
I det efterfølgende belyses konsekvenserne af projektet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer 
(LBK nr 1215 af 14/08/2020 om varmeforsyning). 
 
Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Projektbekendtgørelsen (BEK nr 818 af 
04/05/2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). 

1.5 Afgrænsning af projektet 
Projektet er afgrænset af projektområdet, som fremgår af Figur 1. 

1.6 Tilknyttede projekter 
Samtidig med indsendelsen af dette projektforslag, indsendes også projektforslag for andre gasom-
råder i Hedensted by. Der vurderes at der er kapacitet nok til at forsyne dem alle, men sideløbende 
med disse konverteringsprojekter arbejder Hedensted fjernvarme på at erstatte en stadig større 
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del af naturgasvarmeproduktionen med VE og der pågår strategiarbejde med blandt andet udvi-
delse af VP syd, solvarme, andre overskudsvarmekilder samt biomasse.  

1.7 Indstilling 
Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. indstiller til Hedensted Kommune, at der gennemføres myndig-
hedsbehandling af projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. 
 
Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune anmodes om at godkende nærværende projektfor-
slag.  
 
Godkendelsen omfatter: 
 

• Ændring af projektområdets forsyningsstatus til fjernvarme, samt fjernvarmeforsyning til 
kommende bygninger.  
 

• Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet 

 
Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at projektplanområdet om-
fattet af dette projektforslag indgår som fjernvarmeforsynet område i kommunens varmeplanlæg-
ning.  
 
Se lovmæssige forhold vedr. godkendelse i Kapitel 2. 
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1.8 Organisatoriske forhold 
Hedensted Fjernvarme finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder de i dette projektforslag 
beskrevne anlæg. 
 
Den ansvarlige for projektet er: 
 
Hedensted Fjernvarme 
Løsningvej 26  
8722 Hedensted 
admin@hedensted-fjernvarme.dk  
Telefon: 75 89 10 12  
CVR: 41529911  
 
Kontaktperson: 
Gitte Guldberg 
Direktør 
Mobil: 2673 4826 
E-mail: gig@hedensted-fjernvarme.dk 
 
 
Projektforslaget er udarbejdet af: 
 
PlanEnergi 
Vestergade 48C 
8000 Aarhus C 
 
Kontaktperson:  
Tina Hartun Nielsen 
THN@planenergi.dk  
Tlf.: 2222 5196 
 

1.9 Tidsplan for Projektets gennemførelse 
Projektering og udførelse af projektet kan påbegyndes umiddelbart efter den endelige godkendelse 
af dette projektforslag. Der regnes med konverteringer fra 2023 og 5 år frem.   

  

mailto:gig@hedensted-fjernvarme.dk
mailto:THN@planenergi.dk
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2 Forhold til overordnet planlægning og lovgivning 

2.1 Varmeplanlægning 
Varmeforsyningsloven er affattet i LBK nr. 1215 af 14/08/2020 om varmeforsyning samt senere 
ændringer. 
 
Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i Projekt-
bekendtgørelsen (BEK nr 818 af 04/05/2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmefor-
syningsanlæg). 
 
I Projektbekendtgørelsen fremgår det, at projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er om-
fattet af bilag 1 til bekendtgørelsen, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Kom-
munalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.  
 
Kommunalbestyrelsens godkendelse af nærværende projektforslag indebærer, at de nævnte an-
læg etableres samt at forbrugerne inden for områdeafgrænsningen får mulighed for at blive til-
sluttet fjernvarme. 

2.2 Fysisk planlægning 
 
Området er underlagt følgende lokalplaner:  
 

 
Figur 3 Lokalplaner for området 

 
• 77 

• 91 

• 1093 

• 116 

• 85 

 
Projektforslaget vurderes ikke at være i konflikt med planerne for området.   
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2.3 Anden lovgivning 
Projektet udføres efter gældende normer og standarder.  
 
Miljøvurderingsloven 

Der indgives en særskilt skriftlig ansøgning om projektet til Hedensted kommune, da anlæg til 
transport af varmt vand, som dette projektforslag omhandler, er opført på bilag 2 i Miljøvurde-
ringsloven (LOV nr. 2213 af 29/12/2020  om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM)). 

 
Miljøbeskyttelsesloven 
Der rettes særskilt henvendelse til Hedensted kommune vedrørende miljøgodkendelse for etable-
ringen af projektet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med anlægsfasen.  
 
Vejlov 
Udvidelsen af distributionsnettet til at kunne forsyne lokalplanområdet etableres efter ”gæsteprin-
cippet”. Med gæsteprincippet forstås det forhold, at ledningsejer har fået tilladelse til vederlagsfrit 
at placere ledninger i vejarealet. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og afholde udgif-
terne til arbejder på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af 
hensyn til gennemførelse af et arbejde, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af 
de formål, som myndigheden kan varetage. 
 
Desuden er Hedensted Fjernvarme opmærksom på at der skal søges om gravetilladelse inden gra-
vearbejdet påbegyndes, at øvrige forsyningsselskaber høres forinden gravearbejdet, påbegyndes 
af hensyn til evt. koordinering af gravearbejder og at hovedledningerne så vidt mulig nedgraves i 
vejenes græsrabatter eller fortove, ligesom krydsninger af veje bør minimeres. 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2213
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2.4 Berørte parter 
Følgende er berørte parter, som projektforslaget anbefales sendt i høring hos: 
 
1. Vejmyndighed (Hedensted kommune) 
2. Naturgasselskab Evida 
 
Parterne er ikke kontaktet i forvejen.  
 

2.5 Arealafståelser og servitutpålæg 
Projektet forudsættes ikke at omfatte arealafståelse, da anlægsarbejdet vedrørende etablering af 
distributionsnet frem til matriklen sker i eksisterende vej. Derfor vurderes det, at der til gennem-
førsel af projektet ikke vil blive behov for ekspropriation af private arealer. Der vil dog rettes hen-
vendelse til grundejer og Kommune vedr. etableringen af ledninger.  
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3 Redegørelse for projektet 
Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. har et ønske om at forsyne dette område med fjernvarme efter 
bygherre og forbrugere i området har givet udtryk for ønske om fjernvarmeforsyning til planlagte 
og etablerede bygninger.  
 
Området ligger tæt op ad eksisterende fjernvarmeområder hvorfor Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. 
har besluttet at undersøge mulighederne, herunder de samfundsøkonomiske konsekvenser, af at 
fjernvarmeforsyne området. 

3.1 Varme- og effektbehov 
 
Der er 123 eksisterende bygninger i området, hvoraf en del ikke er opvarmet, eller har elvarme. 
Der er medtaget 67 eksisterende bygninger. Alle bygninger forventes at kunne tilsluttes til fjern-
varme. Jf. Varmeatlas, er bygningerne fordelt således:  
 

Forsyning   Antal   MWh   M2  

 Biomasse                           3                        93                                    686  

 Alm forbruger                           2                        29                                    311  

 Stor forbruger                           1                        64                                    375  

 Naturgas                         46                  5.712                              50.601  

 Alm forbruger                         13                     263                                2.308  

 Stor forbruger                         33                  5.449                              48.293  

 Olie                         15                  1.161                                9.202  

 Alm forbruger                           2                        24                                    226  

 Stor forbruger                         13                  1.137                                8.976  

 Andet/biomasse                           3                     217                                2.090  

Stor forbruger                          3                     217                                2.090  

 Hovedtotal                         67                  7.183                              62.579  

 
 
Varmebehovet for bygningerne er beregnet til 7.183 MWh og varmetabet for de projekterede led-
ninger er beregnet til ca. 718 MWh.  
 
Det forventes at de nye forbrugere vil have en samlet varmeeffekt på ca. 2,4 MW, som kan dæk-
kes af de eksisterende produktionsanlæg. 
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3.2 Undersøgte alternativer 
I alt er tre scenarier medregnet for dette projektforslag. Scenarierne henvises til som Reference, 
Projekt og Alternativ og er beskrevet som følgende: 
 

Alt # A  Reference: Fortsat individuel forsyning af projektområdet samt reinvestering af in-
dividuelle anlæg.  

 
Alt # B  Projekt: Fjernvarmeforsyning af projektområdet, med konvertering i løbet af år 

2023-27. 
  
Alt # C Alternativ: Varmeforsyning via. Individuelle varmepumper i projektområdet med 

konvertering fra 2023-27.  
 
Der er regnet med følgende investeringer i individuelle anlæg Jf. teknologikatalog for individuelle 
varmeanlæg januar 2021. 
 

Tabel 1 Beregningsforudsætninger for investeringer, årlige drift og vedligeholdsomkostninger, virkningsgrad og levetid 
for individuelle anlæg pr. bygning 

 
På baggrund af disse forudsætninger og en estimeret størrelse varmeunit for hver bygning, er der 
fundet en individuel investering og omkostning for hver Forsyningstype. Prisen for disse units er 
baseret på værdier jf. teknologikatalog for individuelle varmeanlæg juni 2021.  
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3.3 Forsyningsmæssige forhold 
Den marginale varmeproduktion forudsættes i projektet at ske at ske på de eksisterende produkti-
onsanlæg. Det udvidede varmegrundlag vurderes ikke at påvirke den varmeproducerende kapaci-
tet. 

 
Projektet 
I nedenstående tabel fremgår varmeproduktionerne for scenarierne kaldt reference, projekt og al-
ternativ.  
 
Varmeproduktionsfordelingen vises grafisk på Figur 5 og de energimæssige konsekvenser for de tre 
scenarier er præsenteret i nedenstående tabel. Ved fjernvarmeforsyning af projektområdet vil stig-
ningen af varmeproduktionen bestå af drift på næsten alle produktionsenhederne hos Hedensted 
Fjernvarme. 

 

Tabel 2 Varmeproduktionsfordelingen for scenarierne kaldt Reference, Projekt og Alternativ. Værdier i tabellen er 
afrundet. 

3.4 Anlægsomfang 
De angivne investeringsomkostninger i projektet er baseret på licitationsresultater for lignende pro-
jekter, hvilket vurderes at udgøre det mest opdaterede og retvisende beregningsgrundlag.  
 
I området skal der etableres ca. 2790 meter gadeledning. 
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Figur 4 Markering af ledningstrace med farven rød. 

 
Ledninger i området er overslagsmæssigt dimensioneret og de samlede investeringer benyttet i 
dette projektforslag fremgår af nedenstående tabel:   
 

Investeringselementer Levetid / [år] 
 

Distributionsledninger ca 2830 meter a 2500 kr/m DN100 50 6.980.000 

Stikledninger 25 m pr forbruger af 1250 kr./m 50 2.093.750 

Units 25 2.460.605 

Individuelle anlæg (gennemsnit levetid) 20 3.042.687 

Individuelle Varmepumper (gennemsnit levetid)  19 23.654.496 

 
Tabel 3 Investeringer i projektet og alternativet. 
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4 Konsekvensberegninger 
Der er udført beregninger på konsekvenserne af projektet for selskabsøkonomi, samfundsøkonomi, 
forbrugerøkonomi samt energi- og miljøforhold. 
 
Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af 
varmeforsyningsprojekter. I henhold til den gældende vejledning i samfundsøkonomiske bereg-
ningsmetoder præsenteres resultater såvel som nutidsværdi for de samlede omkostninger i det 
pågældende alternativ, samt som den balancerende samfundsøkonomiske varmepris. 
 
Der regnes på de nedenstående scenarier, men den samfundsøkonomiske sammenligning skal ske 
mellem Alt #B og Alt # C jf. varmeforsyningsloven: 
 

Alt # A  Reference: Fortsat individuel forsyning af projektområdet samt reinvestering af in-
dividuelle anlæg.  

 
Alt # B  Projekt: Fjernvarmeforsyning af projektområdet, med konvertering i løbet af år 

2023-27. 
  
Alt # C Alternativ: Varmeforsyning via. Individuelle varmepumper i projektområdet med 

konvertering fra 2023-27.  
 

 
Resultaterne viser nøgletal for økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af ovenstående 
scenarier. Resultaterne kan kun bruges til at sammenligne alternativerne med hinanden, og herved 
synliggøre, hvilket alternativ der er det samfunds- og selskabsøkonomisk mest fordelagtige alterna-
tiv. 
 
Elpriser til beregning af selskabsøkonomi er baseret på elspotår 2021 og gasprisen for fjernvarme-
værket er sat til 4,5 kr./nm3 i forhold til den fremtidige varmeproduktionsoptimering. Denne bør 
ikke sammenlignes med den forbrugerøkonomiske pris som afspejler dagens priser, både for el, gas 
og fjernvarme.   
 
Der er anvendt afgifter for år 2022.  
 
Beregningsforudsætninger for projektet og Referencen fremgår af vedhæftede bilag.  
 
Konverteringstakt: 
Der regnes med følgende konverteringstakt som vist i Tabel 4.  
 

Konverteringstakt 

År Projekt Alternativ 

2023 50% 50% 

2024 65% 65% 

2025 75% 75% 

2026 85% 85% 

2027 100% 100% 
Tabel 4 Konverteringstakt for scenarierne projekt og alternativ 

 



 

  Side 16 af 30 

Konverteringerne dækker alle bygningerne frem mod år 2027, da det forventes at alle bygninger 
tilkobles løbende.  Konverteringstakten skal betragtes som bedste gæt, ud fra de data og tilkende-
givelser der allerede ligger til kundskab.  

4.1 Varmeproduktionsfordeling 
Figur 5 viser hvordan varmeproduktion fordeles mellem de enkelte varmeproduktionsenheder i 
de undersøgte alternativer. Varmeproduktionens sammensætning er beregnet i energyPRO og er 
optimeret mod en minimering af varmeproduktionsomkostningerne på årsbasis, med henblik på 
at tegne det mest retvisende billede af den faktiske driftssituation. 
 

 
Figur 5: Varmeproduktionsfordeling i de undersøgte scenarier. 

Alt. # 0 er reference scenariet med eksisterende individuelle forsyninger. 
Alt. # 1 er projekt scenariet med varmeforsyning er fjernvarme for projektområdet.  

Alt. # 2 er alternativ scenariet hvor varmeforsyning er individuelle luft-til-vand varmepumper for projektområdet.  
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4.2 Selskabsøkonomi 
 
De selskabsøkonomiske nøgletal fremgår af nedenstående tabel. 
 

 
Tabel 5 Selskabsøkonomiske nøgletal for Projektet 
 

Investeringsbudget for scenariet kaldet Projekt fremgår af Tabel 5. Alle beløb er ekskl. moms. Det 
fremgår at selskabsøkonomien er positiv for projektet over en 20-årig betragtningsperiode.  
 
For selskabsøkonomisk ligevægt for projektet skal der minimum tilsluttes 41 stk. af bygningerne i 
projektområdet. Beregning er baseret på et gennemsnit for bygningerne, deres varmebehov, areal 
og størrelse af fjernvarme unit.  

 
Tabel 6 Selskabsøkonomiske nøgletal ved selskabsøkonomisk ligevægt 

 



 

  Side 18 af 30 

4.3 Samfundsøkonomi 
Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i alternativerne 
set fra samfundets side. 
 
De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres, hvorved nutidsværdien fremkommer for 
henholdsvis en situation med den nuværende drift og en situation med etablering af det respektive 
scenarie. Der er anvendt en kalkulationsrente på 3,5 % p.a. 
 
De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til følgende forudsætnin-
ger: 

• Energistyrelsens ” ejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli     ”. 

• Energistyrelsens ” amfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og 
emissioner, Februar 2022” 

 
Samfundsøkonomien er beregnet over en betragtningsperiode på 20 år (fra 2023 til 2042). Se bilag 
B med de samfundsøkonomiske forudsætninger for mere information. 
 
Samfundsøkonomiske nutidsværdier  
Nutidsværdierne af de forskellige omkostningselementer i samfundsøkonomien kan ses af neden-
stående tabel. Omkostningerne fremgår som positive værdier og besparelserne vises som nega-
tive værdier.  
 

 
Tabel 7 Samfundsøkonomiske nøgletal for scenarierne Reference, Projekt (#B) og Alternativ (#C) 

 
Den samlede nutidsværdi er 53,75 mio. kr. for projektet med fjernvarmeforsyning, og alternativet 
er ca. 65,05 mio. kr. for individuelle luft-til-vand varmepumper. Projektet er dermed samfundsøko-
nomisk mere fordelagtigt end alternativet, hvilket ligeledes kan ses på Figur 6. Forudsætningerne 
for de samfundsøkonomiske vurderinger, samt resultaterne fremgår af bilag.  
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Figur 6 Graf for de akkumulerede omkostninger for scenarierne Alt.#B (projekt) og Alt.#C 

(alternativ). 
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4.4 Følsomhedsberegninger 
Der er udført følsomhedsberegninger for de enkelte omkostningselementer i den balancerede sam-
fundsøkonomiske varmepris. Resultaterne af følsomhedsberegningerne fremgår af nedenstående 
tabel. Figurerne viser alternativernes følsomhed ved ændringer på +/- 20 % af de enkelte omkost-
ningselementer. Det fremgår af figurerne at det referencen (Alt. #0) og det alternative scenarie (Alt. 
#2) har højere varmepriser end projektscenariet (Alt. #1) i følsomhedsberegningerne. Projektet er 
derfor samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end alternativet, og de samfundsøkonomiske resul-
tater er robuste overfor ændringer i de anvendte forudsætninger.  
 

Tabel 8 Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater ved ±20% ændring af de enkelte omkostningselementer for scena-
rierne kaldt Alt.#A (reference), Alt.#B (projekt) og Alt.#C (alternativ). 

 

Følsomhedsberegninger CO2 priser – Høj 
Hvis projektet beregnes med høje CO2 priser så vil de samfundsøkonomiske omkostninger ved 
fjernvarme stadig være lavere end ved individuelle varmepumper men med et mindre overskud. 
Dette skyldes at en del af varmeproduktionen stammer fra naturgas. Hedensted Fjernvarme arbej-
der dog aktivt på at nedbringe denne andel, hvorved projektet vil være mindre følsomt over for 
CO2 priser.   
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Følsomhedsberegninger CO2 priser – Lav 
Hvis projektet beregnes med lave CO2 priser så vil det samfundsøkonomiske overskud ved fjern-
varme være lidt større, og stadig lavere omkostninger end ved individuelle varmepumper. 
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4.5 Forbrugerøkonomiske forhold 
Forbrugerøkonomien for alle fjernvarme forbrugere i Hedensted er ikke specifikt belyst for dette 
projekt. Det kan dog konkluderes af resultaterne præsenteret under selskabsøkonomi, at der vil 
være en besparelse for forbrugerne ved gennemførelse af projektet, fordi den selskabsøkonomiske 
besparelse tilfalder varmeforbrugerne i henhold til "hvile i sig selv ”-princippet. 
 
For individuelle forbrugerne vil økonomien med den nuværende varmepris for fjernvarmen være 
billigere end den eksisterende individuelle forsyning. 
 
Regneeksempel er opgivet i følgende tabel. 
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4.6 Energi og miljø 
 
Af 

Tabel 9 tabel kan de CO2-ækvivalente emissioner over projektets betragtningsperiode på 20 år af-
læses.  
 
I nedenstående opgørelse er indeholdt CO2 emissioner fra den gennemsnitlige danske el-produk-
tion, samt fremskrivningen af denne. Både alternativ B og C vil medføre en CO2 besparelse. Her 
skal dog tages i betragtning at fjernvarmen ikke er stationær og at denne hele tiden udvikler sig, 
hvorimod individuelle forsyningsformer er meget langsomme til omstilling, derfor kan der forven-
tes en yderligere reduktion af CO2 udledningen ved fjernvarme end nedenstående beregning vi-
ser.   
 

Tabel 9 Emissioner i scenarierne kaldt Reference, Projekt og Alternativ. Værdierne er samlede emissioner over betragt-
ningsperioden på 20 år og inkl. emissioner fra gennemsnitlig dansk el-produktion. 

 

5 Konklusion 
Beregningerne viser positiv samfundsøkonomi, en balancerende selskabsøkonomi og dermed for-
brugerøkonomi i projektet. Samtidig vil projektet sikre forbrugerne en fortsat stabil, billig fremtids-
sikret varmeforsyning. 
 
Beregningerne viser, at der er en samfundsøkonomisk gevinst ved projektet med etablering af pro-
jektet i forhold til individuelle varmepumper.  
 
Dermed anses kravene i Projektbekendtgørelsen at være opfyldt. 
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Kommunalbestyrelsen i Hedensted kommune anmodes på denne baggrund om at godkende pro-
jektforslaget. 
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Bilag A:  Inddata til Beregninger  
 

 
  

Bilag B:  Samfundsøkonomiske forudsætninger 
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Bilag C:  Samfundsøkonomiske konsekvenser 
PlanEnergi mener, at det er vigtigt for transparensen i beregninger, at opmærksomheden er på de 
væsentlige forudsætninger, dvs. i et format, der giver et overblik over hvordan et givent resultat 
nås, og om disse er plausible, da en simpel udskrift fra de meget omfattende regneark for de fær-
reste læsere af projektforslagene vil være muligt at gennemskue de anvendte forudsætninger ud 
fra udskrifter fra netop regnearket. 
 
PlanEnergi fremsender dog gerne supplerende oplysninger i form af netop disse bilag til særligt 
interesserede parter, på forlangende. Dette for at begrænse omfanget af indsendte projektforslag 
til det nødvendige, ud fra et proportionalitetshensyn. Bilagene fremsendes efter henvendelse kon-
taktpersonen. 
 

 
 
 
 

 



 

Bilag D:  Selskabsøkonomiske konsekvenser  
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